
 

 

Tarnów, dnia 13.07.2017 r.  

Sygnatura: CSM-A1-21-1/2017 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 

 Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający – Centrum Sztuki Mościce przekazuje treść zapytania do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przebudowa sali widowiskowej Centrum 

Sztuki Mościce w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: II  etap modernizacji Centrum 

Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, 

artystów, wymogi bezpieczeństwa.    

Pytanie:  

W tak dużym obiekcie pętla indukcyjna wykonana zgodnie z przedstawionym przez 
Państwa projektem nie pozwoli uzyskać równomiernego rozkładu pola magnetycznego, 
co jest konieczne do spełnienia normy  PN EN 60118-4:2015 - obligatoryjnej dla 
systemów pętli indukcyjnych. Fluktuacje pola magnetycznego będą kilkakrotnie 
przekraczały dopuszczalne przez normę wartości.  

Nie wynika to ze specyfikacji, czy mocy urządzeń, a praw fizyki – taki efekt 
będzie obserwowany niezależnie od użytego urządzenia. 

Czy w związku z tym wykonawca może zaproponować rozwiązanie wysokiej jakości 
spełniające normę PN EN 60118-4:2015 w zakresie układu okablowania oraz urządzeń 
dla systemu pętli indukcyjnej? 

Odpowiedź:  

Zaprojektowany system zawiera minimalne odpowiednie rozwiązanie pętli indukcyjnej do sali. 
W związku z różnymi rozwiązaniami na rynku, oferent jest zobowiązany dostarczyć w pełni 
działający system pętli indukcyjnej jego zdaniem odpowiednio zgodnie z oferowaną technologią 
do gabarytów i potrzeb sali. 

 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
2. Autor pytania. 
3. Aa. 

                                                                                                 
                                                                                                                                     


